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In diesem Gerät verwendete Schrauben:
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Rückführungsanschluss G 3/4" (Innengewinde)
Entleerungsauslass (Gerät + Sicherheitsventil)
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Die typische bauseitige Installation muss
gemäß der gültigen Gesetzgebung erfolgen.

Beispiele finden Sie im
Monteur-Referenzhandbuch.
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FlüssigkeitsleitungsanschlussØ 6.35mmBörderung
GasleitungsanschlussØ 15.90mmBörderung

Kältemittel-Drucksensor

Sicherheitsventil
Ablassventil Wasserkreislauf
Entlüftung
Absperrventil

Raumheizungswasserdrucksensor

Anschluss für Wassereinlass1" F BSP
Anschluss für Wasserauslass1" F BSP
Brauchwasser: Kaltwassereinlass 3/4" F BSP
Brauchwasser: Warmwasserauslass 3/4" F BSP
Durchführung für Hochspannung Ø 24mm
Durchführung für Niederspannung Ø 15mm
Stellfüße

Bedieneinheit

Ausdehnungsgefäß
3-Wege-Ventil
Pumpe
Reserveheizung
Flusssensor

Magnetfilter/Schmutzfilter
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